






















Olevano Sul Tusciano (SA), 06/03/19

COMMITTENTE S.I.I.S. SpA -  Servizi Idrici Integrati

Salernitani  Società per Azioni
INDIRIZZO viale Andrea De Luca, 8

84131  Salerno (Sa)

RAPPORTO DI PROVA NR. 2019 / LAB / 0629

01/03/19DATA RICEVIMENTO CAMPIONE:

MATRICE - Rifiuti PRODOTTO DICHIARATO Eluato da test di cessione
(smaltimento)

DESCRIZIONE CAMPIONE Fanghi prodotti da trattamento delle acque reflue urbane
Codice dichiarato dal produttore: CER 19 08 05

LUOGO DI CAMPIONAMENTO centrifuga c/o Impianto di depurazione acque reflue urbane "Area Salernitana" Viale A. De Luca, 8
-84131 Salerno (SA)

DATA E ORA CAMPIONAMENTO VERBALE CAMPIONAMENTO NR.MC 02 del 01/03/201901/03/19 ore 10:30

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO da tecnici della NEOTES RESTITUZIONE CAMPIONE Sì

PROCEDURA CAMPIONAMENTO CONSERVAZIONE DURANTE IL

TRASPORTO ED IN LABORATORIO
*Norma UNI 10802:2013 Temperatura ambiente

DATA INIZIO PROVE 01/03/19 DATA FINE PROVE 05/03/19

RIFERIMENTO NORMATIVO D.lgs.152/06 (parte IV) - Reg. 1357/2014/UE (e successivi adeguamenti) - Decisione 2014/955/UE - D.M.
27.09.2010 Tab. 5, 5a e 6

ALTRE INFORMAZIONI Produttore del rifiuto: Salerno Sistemi spa, via Monticelli snc - 84131 Salerno (SA)
Attività che ha prodotto il rifiuto: Depurazione acque reflue urbane

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Valore LimiteIncertezzaParametro e Metodo Analitico Valore Unità di misura LdQ Data Inizio Data Fine

*Antimonio (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,021 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

*Arsenico (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,035 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

*Bario (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,1 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

*Cadmio (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,025 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

Cromo totale (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,00553 01/03/19 05/03/19

*UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

*Mercurio (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,0001 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3200

A1 Man 29 2003

*Molibdeno (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,1 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

Nichel (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,1 01/03/19 05/03/19

*UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

*Piombo (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,1 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

Rame (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,02 01/03/19 05/03/19

*UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

*Selenio (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,0002 01/03/19 05/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3260

A Man 29 2003

Zinco (det. sull''eluato) < LdQ  - -mg/l 0,1 01/03/19 05/03/19
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Valore LimiteIncertezzaParametro e Metodo Analitico Valore Unità di misura LdQ Data Inizio Data Fine
*UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6010 D 2018

Cloruri (det. sull'eluato) 17,7  - -mg/l 0,2 01/03/19 05/03/19

*UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020

Man 29 2003

Fluoruri (det. sull'eluato) < LdQ  - -mg/l 0,2 01/03/19 05/03/19

*UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020

Man 29 2003

Solfati (det. sull'eluato) 12,6  - -mg/l 0,2 01/03/19 05/03/19

*UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020

Man 29 2003

Carbonio Organico Disciolto (det.

sull'eluato)

24,24 ± 4,85 -mg/l 0,01 01/03/19 02/03/19

*UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5040

Man 29 2003

*TDS (det. sull'eluato) 390,0  - -mg/l 1 01/03/19 04/03/19

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2090

A Man 29 2003

 FINE RAPPORTO DI PROVA

*    = prova non accreditata da ACCREDIA  secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

L'incertezza di  misura, ove calcolata, è espressa  come incertezza estesa di livello di fiducia al 95%  e con  fattore di copertura k=2.

Sigle

LdQ = Limite di quantificazione del Metodo di Prova

nd = non determinato

n.r.= non richiesto

Direttore del Laboratorio Verificatore delle Prove

Dott. Chim. Michele ContegiacomoDott. Biol. Ernesto Soldovieri

Ordine dei Chimici della Campania N.1743Ordine Nazionale dei Biologi N.046616
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Le analisi svolte su eluato, limitatamente ai parametri esaminati, evidenziano la conformità ai limiti previsti dalle tabelle 5, 5a e 6 del DM 

27/09/2010  

 

VALORI LIMITE DM 27/09/2010 TABB. 5-5a-6 

 

PARAMETRO 
UNITÀ DI  
MISURA 

DM 27/09/10 

TAB. 5 TAB. 5a TAB. 6 

Antimonio mg/l 0,07 0,07 0,5 

Arsenico mg/l 0,2 0,2 2,5 

Bario mg/l 10 10 30 

Cadmio mg/l 0,1 0,1 0,5 

Cromo totale mg/l 1 1 7 

Mercurio mg/l 0,02 0,02 0,2 

Molibdeno mg/l 1 1 3 

Nichel mg/l 1 1 4 

Piombo  mg/l 1 1 5 

Rame mg/l 5 5 10 

Selenio mg/l 0,05 0,05 0,7 

Zinco mg/l 5 5 20 

Cloruri mg/l 2.500 1.500 2.500 

Fluoruri mg/l 15 15 50 

Solfati mg/l 5.000 2.000 5.000 

DOC (Carbonio Organico Disciolto) mg/l - - - 

TDS mg/l 10.000 6.000 10.000 

 

Direttore del Laboratorio 
Dott. Biol. Ernesto Soldovieri 

Ordine Nazionale Biologi N.046616 

_________ _________ 

 

Verificatore delle Prove 
Dott. Chim. Michele Contegiacomo 

Ordine dei Chimici della Campania N.1743 
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